Vart uppdragsnummer Registreringsnummer

600509 - 00 T3061645

Vart kontor i
Skelleftea

010-455 10 00 INTYG OVER ATERKOMMANDE BESIKTNING

Sida
Driftprov - enligt AFS 2005:3 och AFS 2002:1 1)
Anlaggning Kund 527462 .co\"’ ED4 fa
A3028360 LE Maskin = "...‘.'.L‘!J g
LE Maskin AB Forradsvigen 8 T &
Forradsvégen 8 901 32 UMEA “33}:\’
901 32 UMEA ISOILC 17020 A
Kvarter Avtalsnummer
XK84
Anlaggningens kontaktperson Anlaggningens telefonnummer Er referens
Gorgen Wiklund 090-70 83 90
Objektnamn/Kundens bendmning Objektkod Energislag Innehall
Angjanne APA Gas
Platsnr Uppstaliningsplats Ritningsnr Rev Max densitet kg/m3
038-901 Mobi1
Tillverkare Tillverkningsnummer Tillverkningsar Typbeteckning
N E OTsson AB 7880 1987 H25B
Berakningstyck rum 1 bar (e) | Berakningstyck rum 2 bar (e) | Berékningstemp rum 1°C | Berakningstemp rum2°C | Storlek Utmattningspakand
8 175 16 liter | [3a [ |undantag
Besiktningsdatum | Instéllelsetid vid larm Overvakningsintervall
2017-06-07 Sténdig 6vervakning
Sékerhetsutrustning
1) 1 st SYR DN 25
2)
Oppningstryck
1) 8,0 bar
2)
Anmarkning/Notering
Notering:
- Manometer visar + 0,3 bar.
- SV bérjar T&tta vid ca 6 bar.
- Isolering och skyddsplat runt brannardppning 1dtt skadad.
- Sikerhetsventil lacker en aning runt ldttverket, byte rekommenderas.
- misstdnkt lackras vid gasolregulatorn.
Kompletterande upplysningar
Utrustad med handpump for vattenpafyllning under drift.
BEDOMNING
Arbetstryck bar(e) Arbetstemp grader C . DP Nasta kontroll U Nasta kontroll
Lagsta Rum1/Rum2 Hogsta Rum1/Rum2 Lagsta Rum1/Rum2 Hogsta Rum1/Rum2 Intervall (ar) (ar-man) Intervall (&)  (ar-mén)
8 | 175 1,0 2017-04 2,0  |2019-04
Uppfyller stallda krav Konsekvens Forfallomanad Utskriftsdatum
X Far anvdndas till och med 2017-12 2017-07 2017-06-12
Uppfyller ej stallda krav Besiktningsingenjoér
_\ Bergmark Marcus

Ev bifogad skylt uppséttes vél synlig pa objektet

Ver. 160401

322 rev 4




Vart uppdragsnummer
600509 - 00

Vart kontor i
Skelleftea

010-455 10 00

13061645

Registreringsnummer

INTYG OVER ATERKOMMANDE BESIKTNING

In och utvéndig undersokning - enligt AFS 2005:3 och AFS 2002:1

Anlaggning Kund 527462
A3028360 LE Maskin

LE Maskin AB Forradsvéigen 8
Férradsvégen 8 901 32 UMEA
901 32 UMEA

Kvarter

Anlaggningens kontaktperson Anlaggningens telefonnummer

Er referens

4390
ISOALC 17026 (A)

Avtalsnummer

XK84

Gorgen Wiklund 090-70 83 90

Objektnamn/Kundens benamning Objektkod Energislag Innehall

Angjanne APA Gas

Platsnr Uppstéliningsplats Ritningsnr Rev Max densitet kg/m3
038-901 Mobi1

Tillverkare Tillverkningsnummer Tillverkningsar Typbeteckning

N E Olsson AB 7880 1987 H25B

Berakningstyck rum 1 bar (e) | Berakningstyck rum 2 bar (e) [ Ber&kningstemp rum 1°C | Berakningstemp rum2°C | Storlek Utmattningspakénd

8 175 16 Titer Ja Undantag
Besiktningsdatum | Installelsetid vid larm

2017-06-07

Overvakningsintervall

Sékerhetsutrustning

1) 1 st SYR DN 25

2)

Oppningstryck

1) 8,0 bar
2)

Anmérkning/Notering

Notering.

- En del pannsten.

- Rostig med storre flagor.

Uppfyller €] stéllda krav

|

BEDOMNING
A[betstrack bar(e) . Arbetstemp grader C . DP . Nasta kontroll U . Nasta kontroll
Lagsta Rum1/Rum2 Hogsta Rum1/Rum2 Lagsta Rum1/Rum2 Hogsta Rum1/Rum2 Intervall (ar) (ar-man) Intervall (&r)  (&r-mén)

8 | 175 1,0 2017-04 2,0 | 2019-04
Uppfyller stallda krav Konsekvens Forfalloméanad Utskriftsdatum
X Far anvdndas till och med 2017-12 2017-07 2017-06-12

Besiktningsingenjor
Bergmark Marcus

Ev bifogad skylt uppséattes vl synlig pa objektet

Ver. 160401

322 rev 4




